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HK.4410.226.2019

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku przekazuje w zalaczeniu
komunikat o niewltasciwej jakosci wody w indywidualnym ujeciu wody SM KROKUS
Sobolewo.

Powyzszy komunikat nalezy umiesci¢ na stronie Urzedu Miejskiego w Supraslu oraz
Spoétdzielni Mieszkaniowej KROKUS w Dobrzynidwce, jezeli taka strona jest prowadzona.

Sposdb upowszechnienia komunikatu powinien umozliwi¢ bezzwtoczne zapoznanie si¢
z nim konsumentéw z obszaru, dla ktérego wydano komunikat.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku informuje, ze w badaniu
jakosci wody pobranej dnia 2019.03.27 (data wptywu sprawozdania do PSSE w Biatymstoku
2019.05.06) z indywidualnego ujecia wody SM KROKUS Sobolewo w stacji uzdatniania
wody, zaopatrujgcego bloki mieszkalne przy ul. Henrykowskiej 3,7,9,11 w Sobolewie,
stwierdzono przekroczenie normatywow higienicznych nastepujacych parametroéw: metnosci —
3,23 NTU (zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU), manganu 97 pg/l (warto$¢ parametryczna
manganu nie powinna przekracza¢ 50 pg/l) oraz zelaza 595 pg/l (warto$¢ parametryczna
manganu nie powinna przekraczaé¢ 200 pg/l)

Trwajg dziatania naprawcze majace na celu przywrdcenie jakosci wody zgodnej
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Podwyzszone warto$ci ww. wymienionych parametrow mogg pogarsza¢ wyglad i smak
wody, ale nie stanowia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia konsumentow.

Zalecenie obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
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Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku w dniu 06.05.2019 r.
otrzymal sprawozdanie z badania jakosci wody pobranej z indywidualnego ujecia wody
SM KROKUS Sobolewo w stacji uzdatniania wody, zaopatrujacego bloki mieszkalne
przy ul. Henrykowskiej 3,7,9,11 w Sobolewie w ramach kontroli wewnetrznej w dniu
27.03.2019r.

\ Badanie laboratoryjne wody (Sprawozdanie z badan Nr 148364/19/SOK z dnia
2019.04.12) wykazalo przekroczenia normatywow higienicznych w zakresie: metnosci
3,23+1,03 NTU, manganu 97+24pg/1 oraz zelaza 595+161pg/l.

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 czg$¢é C w tabeli 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294) warto$¢ parametryczna metnosci nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0
NTU, mangan powinien wynosi¢ nie wigcej niz 50 pg/l natomiast zelazo nie powinno
przekracza¢ 200 pg/l.

Biorgc powyzsze pod uwage i po rozwazeniu stopnia zagrozenia stwierdzonej jakosci
wody dla zdrowia ludzi, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku stwierdza
warunkowsa jej przydatno$¢ do spozycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporzadzenia
okresla dopuszczalng warto$¢ parametryczng dla metnoscei 3,23 NTU, manganu 97,00 pg/l
oraz zelaza 595,00 pg/l.

Na podstawie § 7 pkt. 6 ww. rozporzadzenia Spoldzielnia Mieszkaniowa KROKUS,
Dobrzyniéwka 65, 16-060 Zabludow ma obowigzek ustalenia miejsca 1 przyczyny
niezgodno$ci z wymaganiami oraz prowadzenia dzialan naprawczych w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania informacji do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku o niewtasciwej jakosci wody.

Zgodnie z § 26 ustep 3 ww. rozporzadzenia Spétdzielnia Mieszkaniowa KROKUS,
Dobrzyniowka 65, 16-060 Zabludow ma réwniez obowiazek przekazania odbiorcom wody
pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych dziataniach naprawczych majacych
na celu zapewnienie nalezytej jakosci dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich
zakonczenia.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku po zapoznaniu si¢
z ww. sprawozdaniem z badan probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
stwierdza, ze strona nie dotrzymata obowigzujacego terminu jego dostarczenia.

Zgodnie z § 7 pkt. 7 lit. b rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
podmiot dostarczajgcy i wykorzystujagcy wode pochodzacg z indywidualnego ujgcia wody
w ramach dziatalno$ci gospodarczej lub w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach
zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach dziatajacych na rynku spozywczym powinien



przekaza¢ ww. sprawozdanie w przypadku przekroczenia wartosci parametrycznych dla
parametréw okreslonych w czgsci C w tabeli nr 2 zatacznika nr 1 ww. rozporzadzenia,
wlasciwemu panstwowemu lub panstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu,
w_terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od dnia sporzadzenia czastkowego lub
calosciowego sprawozdania z badan jakosci wody.

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku
przypomina o obowiazku terminowego przekazywania sprawozdan z badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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